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ANALYSERAPPORT

Denne version erstatter den foregaende analyserapports version af ordre 2514160, hvilken mister sin gyldighed. Nummeret efter skrastregen i
analysenummeret viser i givet fald den eller de praver, der er bergrt af aendringerne.

Analyserapportversion 2
Ordre 2514160 Skrydstrup Vandveerk - Ledningsnet, Mikrobiologisk Kontrol
Analyse nr. 147724 | 2 Drikkevand Danmark
Projekt 4374Skrydstrup Vandverk Drikkevand
Prgvens ankomst 13.01.2026
Pregvetagning 12.01.2026 09:53
Provetager 3098
Formal Flushpreve (Ledningsnetprove)
Omfang Mikrobiologisk kontrol
Udtagningssted Skrydstrup Vandveerk - Ledningsnet
Prgvetagningssted Ribevej 43, Personalerum
Gade Ribevej 43
Postnummer/By 6500 Vojens
Anleegs-ID 119411
Pavisnings- Kvantifi- Vejledende

Enhed Resultat graense ceringsgr. veerdier Metode
Fysisk-kemisk Parameter
Temperatur (Feltmaling) °C \ 6,9 0 | | DIN 38404-4 : 1976-12 |
Anion
Nitrit (NO2) Img/l \ 0,002 (x)] 0,001 | 0,005 | 0,1 | DINISO 15923-1:2014-07 ]
Mikrobiologisk undersggelse
Kimtal ved 22°C CFU/mI 0 0 MMO0005
E. coli CFU/100m| 0 0 MMO0002
Coliforme bakterier CFU/100ml 0 0 MMO0002
Enterokokker CFU/100ml 0 0 MMO0013

Krydset "(x)" | resultatspalten betyder at indholdet af det pagaeldende stof er imellem pavisningsgreensen og kvantificeringsgraensen.

Prgvetagning er udfert i henhold til: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12

De komplette prgveudtagningsdokumenter kan enten findes i bilaget til denne rapport eller fas pa anmodning.

Testens begyndelse: 12.01.2026
Testens afslutning: 15.01.2026

Resultaterne er kun relateret til de testede artikler. | tilfeelde, hvor laboratoriet ikke var ansvarlig for preveudtagning, geelder de rapporterede
resultater for proven som modtaget. Laboratoriet er ikke ansvarligt for informationerne angivet af kunden. Kundens informationer, hvis angivet,
som presenteres i rapporten er ikke akkrediteret af laboratoriet og kan pavirke validiteten af test resultaterne. Mangfoldiggorelse af uddrag af
rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse. | tilfeelde af en overensstemmelseserkleering anvendes den diskrete tilgang som
beslutningsregel. Dette betyder, at maleusikkerheden ikke tages i betragtning i overensstemmelseserklaeringen i forhold til en specifikation eller
standard.
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